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検　 査　 結　 果

3915003004305008700003502001
検　出検　出不検出不検出不検出検　出不検出不検出不検出検　出不検出不検出不検出検　出不検出不検出不検出2

未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.0013
未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５4
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１5
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１6
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１7
未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５8
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.0019

0.480.120.110.240.240.240.430.390.4210
未満0.05未満0.05未満0.05未満0.05未満0.05未満0.050.0511
未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.112
未満0.0002未満0.0002未満0.0002未満0.0002未満0.0002未満0.0002未満0.0002未満0.000213
未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.00514
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１15
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１16
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１17
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１18
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１19
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１20

未満0.002未満0.002未満0.002未満0.00221
0.0090.0060.003未満0.00122
0.005未満0.004未満0.004未満0.00423

未満0.001未満0.001未満0.001未満0.00124
未満0.001未満0.001未満0.001未満0.00125

0.0100.0070.004未満0.00126
未満0.02未満0.02未満0.02未満0.0227

0.0010.0010.001未満0.00128
未満0.001未満0.001未満0.001未満0.00129
未満0.008未満0.008未満0.008未満0.00830

未満0.01未満0.010.01未満0.010.02未満0.01未満0.01未満0.010.1431
0.040.07未満0.020.02未満0.020.11未満0.020.03未満0.0232
0.140.13未満0.03未満0.030.030.15未満0.030.040.0433

未満0.01未満0.01未満0.01未満0.010.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.0134
2.92.32.52.22.35.35.04.24.135

0.0660.016未満0.005未満0.005未満0.0050.014未満0.005未満0.005未満0.00536
2.41.73.24.53.52.32.73.53.13.73.76.24.62.39.85.94.537
20.530.527.573.523.518.521.026.538
4753516547437262516339
未満0.02未満0.02未満0.02未満0.02未満0.02未満0.02未満0.02未満0.02未満0.02未満0.0240
未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.00000141
未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.00000142
未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.00543
未満0.0005未満0.0005未満0.0005未満0.0005未満0.0005未満0.0005未満0.000544

0.94.11.61.00.91.40.60.90.53.20.80.60.92.10.60.50.845
6.77.27.27.17.26.46.96.97.16.96.97.07.27.26.96.87.146
異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし47
藻  臭藻  臭異常なし異常なし異常なし藻  臭異常なし異常なし異常なし藻  臭異常なし異常なし異常なし藻  臭異常なし異常なし異常なし48
6.923.24.01.61.85.11.52.11.931.12.40.51.911.20.80.91.849
2.02.50.1未満0.1未満0.10.5未満0.1未満0.1未満0.15.4未満0.1未満0.10.11.2未満0.1未満0.1未満0.150

検査結果のとおり南富良野町の水道水は、すべての基準値に適合した結果となっています。
 原 水  で基準値を超えている項目がありますが、これは水道水の原水になる川・井戸水・湖の水質検査を実施し
たもので、浄水の水質基準にあてはまりませんので、安心してご利用ください。
なお、検査結果について不明な点は、建設水道課上下水道係（�52-2179）までお問い合わせください。
注）空欄箇所は今回検査しない項目です。斜線箇所は原水で発生しない物質のため、検査を要しない項目です。
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水　 質　 検　 査　 結　 果
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７月１１日７月１１日９月１２日８月８・３０日７月４日７月１１日９月１２日８月８・３０日７月４日７月１１日７月１１日９月１２日８月８・３０日７月４日検 査 実 施 日
検　 査　 結　 果基準値単位検 査 項 目

９８０５８００００２００００0６５０１０0以下100個/ｍ�一 般 細 菌1
検　出検　出不検出不検出不検出検　出不検出不検出不検出検　出検　出不検出不検出不検出検出されないこと-大 腸 菌2

未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１以下0.01ｍｇ/�カドミウム及びその化合物3
未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５未満0.000０５以下0.0005ｍｇ/�水銀及びその化合物4
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１以下0.01ｍｇ/�セレン及びその化合物5
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１以下0.01ｍｇ/�鉛及びその化合物6
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１以下0.01ｍｇ/�ヒ素及びその化合物7
未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５以下0.05ｍｇ/�六価クロム化合物8
未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１未満0.00１以下0.01ｍｇ/�シアン化物イオン及び塩化イオン9

0.220.280.330.440.580.402.510.１３以下10ｍｇ/�硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10
未満0.05未満0.05未満0.05未満0.05未満0.05未満0.05以下0.8ｍｇ/�フッ素及びその化合物11
未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1未満0.1以下1.0ｍｇ/�ホウ素及びその化合物12
未満0.0002未満0.0002未満0.0002未満0.0002未満0.0002未満0.0002未満0.0002未満0.002以下0.002ｍｇ/�四 塩 化 炭 素13
未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５未満0.00５以下0.05ｍｇ/�1 . 4 － ジ オキサン14
未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001以下0.02ｍｇ/�1.1‐ジクロロエチレン15
未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001以下0.04ｍｇ/�シス-1.2- トリクロロエタン16
未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001以下0.02ｍｇ/�ジクロロメタン17
未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001以下0.01ｍｇ/�テトラクロロエチレン18
未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001以下0.03ｍｇ/�トリクロロエチレン19
未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001未満0.001以下0.01ｍｇ/�ベ ン ゼ ン20

未満0.002未満0.002未満0.002以下0.02ｍｇ/�ク ロ ロ 酢 酸21
0.006未満0.0010.004以下0.06ｍｇ/�クロロホルム22
0.004未満0.004未満0.004以下0.04ｍｇ/�ジクロロ酢酸23

未満0.001未満0.001未満0.001以下0.1ｍｇ/�ジブロモクロロメタン24
未満0.001未満0.001未満0.001以下0.01ｍｇ/�臭 素 酸25

0.007未満0.0010.005以下0.1ｍｇ/�総トリハロメタン26
未満0.02未満0.2未満0.02以下0.2ｍｇ/�トリクロロ酢酸27

0.001未満0.0010.001以下0.03ｍｇ/�ブロモジクロロメタン28
未満0.001未満0.001未満0.001以下0.09ｍｇ/�ブロモホルム29
未満0.008未満0.008未満0.008以下0.08ｍｇ/�ホルムアルデヒド30

未満0.01未満0.01未満0.01未満0.010.01未満0.01未満0.01未満0.01以下1.0ｍｇ/�亜鉛及びその化合物31
0.100.15未満0.020.03未満0.020.04未満0.02未満0.02以下0.2ｍｇ/�アルミニウム及びその化合物32
0.310.14未満0.03未満0.03未満0.03未満0.03未満0.03未満0.03以下0.3ｍｇ/�鉄及びその化合物33

未満0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.01未満0.01以下1.0ｍｇ/�銅及びその化合物34
2.42.22.72.52.83.54.63.1以下200ｍｇ/�ナトリウム及びその化合物35

未満0.027未満0.009未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005以下0.05ｍｇ/�マンガン及びその化合物36
1.81.42.62.62.71.82.52.72.21.62.41.72.12.0以下200ｍｇ/�塩化物イオン37
14.510.59.510.562.019.5以下300ｍｇ/�硬度（Ｃａ，Ｍｇなど）38
483635371206051以下500ｍｇ/�蒸 発 残 留 物39

未満0.02未満0.02未満0.02未満0.02未満0.02未満0.02未満0.02以下0.2ｍｇ/�陰イオン界面活性剤40
0.000002　　0.000001未満0.000001未満0.000001　　0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満以下0.00001ｍｇ/�ジエオスミン41
0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満0.000001未満以下0.00001ｍｇ/�2－メチルイソポルネオール42

未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005未満0.005以下0.02ｍｇ/�非イオン界面活性剤43
未満0.0005未満0.0005未満0.0005未満0.0005未満0.0005未満0.0005以下0.005ｍｇ/�フェノール類44

3.02.70.60.70.61.60.40.30.31.20.40.70.50.3以下5ｍｇ/�有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）45
7.06.66.96.87.07.26.96.97.110.06.97.07.17.35.8～8.6-ｐH46
異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常なし異常でないこと-味47
藻  臭藻  臭異常なし異常なし異常なし藻  臭異常なし異常なし異常なし藻  臭藻  臭異常なし異常なし異常なし異常でないこと-臭 気48
22.820.80.91.81.38.40.9未満0.51.38.41.32.10.9未満0.5以下5度色 度49
3.23.5未満0.1未満0.1未満0.10.8未満0.1未満0.1未満0.10.10.3未満0.1未満0.1未満0.1以下2度濁 度50

水質検査結果
のお知らせ

水道法の改正により、平成１７年４月１日から水質検査結果を水道需要者へ公表
することが、義務付けられています。今回、水道用水として使用する原水検査と
町内浄水場から皆さんの家庭へ給水しています水道水の水質検査（７・８・９月
分）結果がまとまりましたので、次のとおりお知らせします。
採水方法：「浄水」－給水栓より採水・「原水」－着水室より採水　検査機関：㈱日水コン北海道支社
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